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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA - RS 

 

ZAGONEL S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na BR 282, Km 576, Distrito 

Industrial Pinhal Leste, Pinhalzinho/SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 81.365.223/0001-54, neste 

ato representada pelo seu Advogado, Sr. Bernardo Vargas de Souza, inscrito nos quadros da 

OAB/SC 41.152, vem respeitosamente apresentar recurso Administrativo em face a 

classificação da empresa ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. 

 

I- DOS FATOS  

 

A Prefeitura Municipal de Restinga Seca lançou edital de licitação com o seguinte objeto: 

“Registro de preços para aquisição parcelada de luminárias de LED e suportes para iluminação 

pública, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras”. 

Esta empresa tendo interesse em participar do certame, apresentou e protocolou toda a 

documentação necessária para o cumprimento integral do edital. 

Ocorre que a empresa ESB Industria e Comercio de Eltro Eltreonicos quando apresentou 

sua amostra das luminárias públicas de LED foi possível verificar que não atendeu a todas as 

características técnicas exigidas em edital, mais especificamente quanto ao cabo de 

alimentação.  

  

II- DO DIREITO 

A empresa ESB  apresentou amostra das luminárias com cabo de isolação e cobertura, 

as luminárias entregues e analisadas, possuem cabo de alimentação seguindo a NBR 7289, 

conforme informação gravada a lazer na cobertura do cabo.  

A Portaria nº 62/2022 do INMETRO estabelece em seu Anexo II, item 6.1.1.1 letra “E” 

que a fiação interna e externa das luminárias devem atender a norma da ABNT NBR 

15129:2012, vejamos o que diz a portaria: 
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6.1.1.1 Solicitação de Certificação 

e) Relatório de ensaio, caso o fornecedor já possua, que comprove a 
conformidade do produto à fiação interna e externa (item 3.1.3 e 4.1.3 
do RTQ), emitido por laboratório acreditado na norma ABNT NBR 
15129:2012. 

Já a ABNT NBR 15129:2012 estabelece que as fiações internas e externas devem seguir 

as disposições descritas na ABNT NBR IEC 60598-1;2010, vejamos: 

11. Fiação Interna e externa 

Aplicam-se as disposições da ABNT NBR IEC 60598-1:2010, Seção 5, 
juntamente com os requisitos abaixo. 

 E ao fazer uma análise da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 é de fácil constatação que é 

determinadamente proibido o uso de fiação externa isolada com PVC, vejamos: 

5.2 Conexão à rede de alimentação e outras fiações externas. 

As luminárias que o fabricante declara que são adequadas para uso 
externo não podem ter fiação externa isolada com PVC. 

Assim, as luminárias entregues pela empresa ESB não atendem ao INMETRO, portarias 

e normas que regulamentam a iluminação pública em LED, trazendo um possível prejuízo 

financeiro aos Municípios e possíveis riscos ao patrimônio e a vida humana, através de 

descargas elétricas que podem provocar incêndios e choques elétricos. 

III- DO PEDIDO 

Diante do exposto, requer: 

A. A aceitação do presente recurso, pois encontra-se tempestivo; 

B. O total provimento desta peça recursal pelos motivos aqui expostos; 

C. A DESCLASSIFICAÇÃO da empresa ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 

LTDA, pelos motivos aqui expostos; 
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D. Na hipótese não esperada de isso ocorrer, faça este recurso subir, devidamente 

informados, à autoridade superior, em conformidade com o § 4º, do artigo 109 da lei 8666/93. 

 

Pinhalzinho,  21 de deembro de 2022. 

 

 

Bernardo Vargas de Souza 
Advogado 

OAB/SC 41.152 
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